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Holzfeuerungskontrolle

Messpflicht für Holz- und 
Kohlezentralheizungen bis 

70kW
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1. Begrüssung

2. Vorstellung der Holzfeuerungskontrolle

3. Fragen zur Holzfeuerungskontrolle

4. FEKO Webportal

5. Fragen zu FEKO Webportal

Ablauf der Präsentation

Holzfeuerungen

Bitte notieren Sie sich Ihre Fragen während der Präsentation 
in den Chat , damit wir diese anschliessend beantworten 
können.
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Wir begrüssen Sie alle zu diesem Informationsanlass.

Mein Name ist Adrian Stoll. Ich werde Sie durch diese Präsentation führen.

Die Feuerungskontrolle im Kanton Solothurn betreue ich im Team mit  
Gaby Meier und Oskar Übelhart.

Am 1. Juli 2018 änderten die Bestimmungen für die Feuerungskontrolle im 
Kanton Solothurn. Der Vollzug der Öl- und Gasfeuerungen wird deshalb 
seit der Heizperiode 2018/2019 durch das Amt für Umwelt (AfU) 
überwacht.

Ab Heizperiode 2021/2022 wird nun die Messpflicht für Holz- und 
Kohlezentralheizungen bis 70 kW eingeführt.

Holzfeuerungen

Begrüssung und Vorstellung
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Begrüssung und Vorstellung

Holzfeuerungen

Der Kanton Solothurn hat das System des Kantons Bern 
übernommen. 

Die Kontrolle wurde in Zusammenarbeit mit diversen 
Verbänden erarbeitet.

Holzfeuerungskontrolle
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Beteiligte Verbände an der Umsetzung

Holzfeuerungen

Partner bei der Erarbeitung der Umsetzung:

• GebäudeKlima Schweiz

• Verband Solothurnisch Kantonaler Feuerungskontrolleure und 

Feuerungskontrolleurinnen VSKF

• Solothurner Kaminfegermeisterverband SKV 
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Anforderung 

Holzfeuerungen

Für eine amtliche Messung einer Holzfeuerung im Kanton 
Solothurn ist eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung der 
Module AT3/MT3 und AB3 notwendig.

Der Fachbetrieb muss sich bei Amt für Umwelt anmelden, damit ein 
Zugang zur Software FEKO freigeschaltet werden kann. 
Gleichzeitig wird der Fachbetrieb auf die Zulassungsliste im Web 
aufgenommen.
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Ablauf der Feuerungskontrolle

Alle Holzfeuerungen werden jeweils nach Gemeinde auf 4 Jahre 
verteilt aufgeboten.

Die Aufteilung der Gemeinden wurde mit den Fachbetrieben 
angeschaut.
Bei Neuanlagen muss ab 1. Juli 2021 immer eine Abnahmemessung 
durchgeführt werden! 

Die Anlageinhaber werden in den ersten vier Jahren schriftlich über 
die Messpflicht informiert. Diese Vorinformation hat sich bei den 
Pilotgemeinden bewährt.

Im August werden die Aufgebote zusammen mit dem Kontrollrapport 
verschickt. Die Kontrollfrist endet bereits am 31. März, damit die 
Witterung eine Messung überhaupt zulässt. 

Der Briefversand erfolgt durch das Amt für Umwelt.
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Ablauf der Feuerungskontrolle

Die Messung muss im Kontrollheft eingetragen werden !

Mit der Anlage-ID und der Postleitzahl, kann die Messung über die 
Webplattform FEKO gemeldet werden.

->  Keine Rapporte dem Amt für Umwelt einschicken <-

Ist kein Rapport vorhanden, können Sie die Anlage-ID telefonisch oder 
per Mail bei uns anfragen (Kontaktinformation im Leitfaden Seite 2).

Werden in einer Gemeinde die Messungen durchgeführt, der Anlage-
betreiber hat aber kein Aufgebot erhalten, darf die Messung, mit dem 
Einverständnis des Anlagebesitzers (Eigenverantwortung) gemacht 
werden. Alternativ kann die Anlage dem AfU gemeldet werden und der 
Eigentümer wird schriftlich zur Messung aufgefordert.
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Vollzugsleitfaden Feuerungskontrolle von 
Holzfeuerungen bis 70 

Vollzug bei Beanstandungen

Holzfeuerungen

Kontrollrapport

Kontrollheft Feuerungskontrolle 

Holzfeuerungen

Die wichtigsten drei Dokumente

sind….
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Vollzugs leitfaden

Holzfeuerungen

Das Arbeitsinstrument im Kanton Solothurn

Kontaktinformationen

Hier wird Ihnen geholfen, 
wenn es Fragen gibt.
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Vollzugsleitfaden

Holzfeuerungen

Im Vollzugsleitfaden sind die Abläufe der verschiedenen Messungen 
aufgeführt.
Abnahmemessung, Periodische Kontrolle, Einregulierung (Nachkontrolle), 
Stichprobekontrolle / Klagekontrolle. 

Im Anhang 1 sind die Grenzwerte für den Vollzug sowie die 
Vorschriften für die Speichergrösse aufgeführt. 

Wir beurteilen die Speichergrösse anhand der kW Nennwärmeleistung, 
bei handbeschickten und automatischen Anlagen.
Dies ist auch für den Kunden besser nachvollziehbar, da die Angaben 
auf dem Typenschild stehen sollten.

Handbeschickt 55 Liter Speichervolumen pro kW Nennwärmeleistung
Automatisch 25 Liter pro kW
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Der Ablauf ist bei jeder Art der Kontrolle 
beschrieben, ob Routinekontrolle

Vollzugs  Leitfaden

Holzfeuerungen

oder bei einer Abnahmekontrolle

oder bei einer Einregulierung
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Stichprobenkontrollen werden später 
eingeführt.

Klagekontrollen werden heute schon 
ausgeführt. Dem Anlagebesitzer wird vom AfU 
ein Aufgebot mit den zu prüfenden 
Parametern zugestellt.

Vollzugs  Leitfaden

Holzfeuerungen

Bei Einzelraumfeuerungen kann bei einer 
Klage eine Messung notwendig sein. 

Dem Anlagebesitzer wird vom AfU ein 
Aufgebot mit den zu prüfenden Parametern 
zugestellt. 

Der Anlagebesitzer ist verantwortlich für die Durchführung der 
Messung und bietet dazu einen Kontrolleur auf.

Bei Stichproben und Klagen streben wir an, die Kontrolleure über 
den Feuerungskontrolleurenverband zu rekrutieren.
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Rapport

Holzfeuerungen

Anlage Nr.

Postleitzahl

Sollten die Anlagedaten nicht 
stimmen, müssen diese im FEKO 
angepasst werden.

Sollte die Anlage nicht mehr 
eingestellt werden können, oder
es ist eine kleine Reparatur not-
wendig, kann das hier vermerkt 
und im Feko eingetragen werden.

Die Feuko-Zulassungsnummer der 
Fachperson ist zwingend
einzutragen, da die Unterschrift 
oft unleserlich ist (Wichtig bei 
Rückfragen zur Messung).
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Rapport / Zulassungsnummer

Holzfeuerungen

Fachpersonen werden nach Abschluss der Ausbildungsmodule in 
die Datenbank feuko.ch eingetragen und erhalten eine Feuko-
Nummer (Zulassungsnummer).

Diese Feuko-Nummer dient der 
Qualitätssicherung und zeigt, 
welche Module abgeschlossen 
wurden.
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Rapport

Holzfeuerungen

Der Rapport ist so ausgelegt, dass zwei Einzelmessungen von je 15 
Minuten oder eine Einzelmessung von 30 Minuten durchgeführt werden 
kann. 

Wenn die richtige Anlage hinterlegt ist, wird der Grenzwert bereits 
angezeigt. Sollte ein falscher Grenzwert  angezeigt werden, 
stimmen die Anlagedaten nicht und müssen im FEKO angepasst 
werden.



28. April 2021 • Folie 17

Kontrollheft

Holzfeuerungen

Das Kontrollheft für die 
Holzfeuerungen ist gelb!
Die Messungen müssen zwingend
korrekt in das Kontrollheft 
eingetragen werden.

Es können mehrere Anlagen 
verwaltet werden.

Die FEKO Anlage-ID  ist auf dem 
Kontrollheft vorne aufzuführen.
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Kontrollheft

Holzfeuerungen

Hier muss angegeben werden, welche 
Kontrolle durchgeführt wurde.
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Kontrollheft

Holzfeuerungen

Der zweite Teil des Kontrollhefts ist für die visuelle Holzfeuerungskontrolle
vorgesehen und wird vorerst nur bei Klagekontrollen verwendet.
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Pilotversuch

Holzfeuerungen

In Zusammenarbeit mit Peter Hauser und Peter Fürst hat das Amt für 
Umwelt Pilotgemeinden festgelegt. 

In diesen Gemeinden wurde die Holzfeuerung durchgeführt und die 
unterschiedlichen Branchensoftwares getestet. Kleinere Anpassungen 
mussten vorgenommen werden.

Peter Hauser und Peter Fürst stellen euch anschliessend ihre ersten 
Erfahrungen mit der Holzfeuerungskontrolle vor. 
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Peter Hauser

Holzfeuerungen

Peter Hauser hat ein Kaminfegergeschäft in Gunzgen.

Bei folgenden Pilotgemeinden hat er die Holzfeuerungen 
gemessen.

- Hauenstein-Ifenthal 
- Wisen 

Branchensoftware: Genesis

Peter Hauser wird seine Erfahrungen kurz vorstellen.
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Peter Fürst

Holzfeuerungen

Peter Fürst hat ein Kaminfegergeschäft in Brislach.

Bei folgenden Pilotgemeinden hat er die Holzfeuerungen 
gemessen.

- Fehren 
- Meltingen
- Zullwil

Branchensoftware: WinFeger

Peter Fürst wird seine Erfahrung kurz vorstellen.
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Zusammenfassung des  Kontrollablaufes

Holzfeuerungen

Alle Holzfeuerungen werden, jeweils nach Gemeinde auf 4 Jahre verteilt, 
zur Kontrolle aufgeboten. 

Die Anlagebesitzer erhalten vorgängig ein Informationsschreiben.

Im August werden die Aufgebote zusammen mit dem Kontrollrapport 
verschickt. Damit die Witterung eine Messung zulässt, wird das Ende der 
Kontrollfrist auf den 31. März gelegt. 

Der Mahnungslauf erfolgt voraussichtlich Ende Mai. 

Bei erfolgloser Mahnung erfolgt eine kostenpflichtige Verfügung.
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Anlagen, die kein Aufgebot erhalten haben

Holzfeuerungen

Hier gilt die Eigenverantwortung. Diese ist geregelt unter:

Luftreinhalte-Verordnung (LRV-SO) des Kanton Solothurns, §11 
Kontrollfristen:

Abs. 1:  Der Inhaber oder Inhaberin der Anlage lässt die Messungen oder 
Kontrollen nach Art.13 Absatz 2 und 3 der LRV (SR 814.318.142.1) 
durchführen.

Das heisst, der Inhaber oder die Inhaberin ist für die Messung alle 4 Jahre 
verantwortlich.

Es ist davon auszugehen, dass nicht alle kontrollpflichtigen Anlagen in der 
Datenbank erfasst sind. Wir sind darauf angewiesen, dass die Fachbetriebe 
die fehlenden Anlagen dem Amt für Umwelt melden.

Vielen Dank für die Unterstützung.
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Grenzwerte

Holzfeuerungen

Die Grenzwerte sind im Anhang 1 des Vollzugsleitfadens des Kanton 
Solothurn aufgeführt.
Diese entsprechen den Emissionsgrenzwerten der Luftreinhalte-
Verordnung LRV, Anhang 3, Ziffer 522 und 511.
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Vollzug bei Beanstandungen

Holzfeuerungen

Den Vollzugsablauf bei Beanstandungen haben wir vom Kanton Bern 
übernommen. 

Da die Messresultate sehr stark vom Verhalten des Anlagebetreibers und 
dem vorhandenen Brennstoff abhängen, wollen wir die Massnahmen 
konstruktiv lösen und umsetzen.
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Vollzug bei Beanstandungen

Holzfeuerungen

Bei kleinen Überschreitungen der Grenzwerte ist es möglich, dass ein 
Parameter nicht stimmt. In diesem Fall ist die Beratung nebst der Messung 
sehr wichtig. Aus diesem Grund verlangen wir das Modul AB3, welches 
einen solchen Fall abdeckt.

Es gilt immer zu berücksichtigen, ob ein Speicher vorhanden ist und ob 
dessen Grösse ausreichend ist. 

Ist die Anlage in Ordnung aber kein Speicher vorhanden, wird eine 

10-jährige Frist für die Nachrüstung eines Speichers verfügt.

Sind die Immissionen übermässig und kein Speicher vorhanden, wird 
eine Sanierungsverfügung für die Anlage (z.B. 4 Jahre) ausgestellt 
und gleichzeitig die Installation eines Speichers verlangt.

Hält die Anlage die Grenzwerte ein aber der Speicher ist zu klein, 
wird die Speichergrösse durch das AfU beurteilt.
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Fall X
Einregulierungsfrist des CO Wertes bis zur 
nächsten periodischen Kontrolle.
Auf eine Nachkontrolle wird verzichtet.

Vollzug bei Beanstandungen

Holzfeuerungen

Fall Y

Mit dem Anlagebetreiber wird die optimalste 
Lösung gesucht. Reicht eine Nachkontrolle 
oder sollte eine Sanierung ausgesprochen 
werden.

Fall Z

Der Anlagebetreiber hat die Möglichkeit die 
Anlage innerhalb 30 Tagen einzuregulieren. 
Sind die Messwerte immer noch übermässig, 
wird eine Sanierungsfrist von max. 4 Jahren 
verfügt.



28. April 2021 • Folie 29

Verschiedenes

Holzfeuerungen

Auf der Internetseite des Kanton Solothurn sind alle wichtigen 
Informationen zur Feuerungskontrolle publiziert.
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Verschiedenes

Holzfeuerungen

Hier finden Sie den Vollzugsleitfaden und die Fachbetriebe
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Verschiedenes

Holzfeuerungen

Link für die FEKO Datenbank, falls nicht mehr vorhanden.
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Verschiedenes

Holzfeuerungen

Der Rapport kann mit den Anlagedaten leer ausgedruckt werden, 
wenn die Anlage-ID / Nr. vorhanden ist. Dies ist in FEKO möglich.

Leere Rapport können im FEKO ebenfalls ausgedruckt werden.

Die Kontrollhefte, können beim Amt für Umwelt bestellt werden. 
Die Verteilung auf virtuellem Weg ist leider nicht möglich. 

Alle Kontaktdaten sind im Leitfaden aufgeführt. 
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Fragen zu Messung von Holzfeuerungen

Holzfeuerungen

Wir haben ein offenes Ohr

Folgende Fragen wurden uns während der Präsentation gestellt
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FEKO

Holzfeuerungen

Webplattform FEKO

Informationen wie Messungen eingetragen 
und Anlagedaten angepasst werden können. 



28. April 2021 • Folie 35

FEKO

Holzfeuerungen

https://feko.so.ch

Mit diesem Link kommen Sie auf das Webportal

Alle, die sich bei uns gemeldet haben, sollten bereits einen 
Zugriff haben, wenn die nötigen Module besucht wurden.

https://feko.so.ch/
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FEKO

Holzfeuerungen

Nach der Anmeldung öffnet sich dieses Fenster

Anlage ID / Nr. PLZ

Beide Angaben finden Sie auf dem Rapport.
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FEKO

Holzfeuerungen

Anlage ID/Nr. und PLZ eingeben Auf Suchen klicken

Zeile markieren, durch Doppelklick auf Pfeil oder markieren und 
auf Bearbeiten klicken
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FEKO

Holzfeuerungen

Diese drei 
Felder müssen 
ausgefüllt 
werden
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FEKO

Holzfeuerungen

Weiter zu 
Messwerte
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FEKO

Holzfeuerungen

Hier können die Messwert eingetragen werden
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FEKO

Holzfeuerungen

Weiter zu 
Bemerkungen
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FEKO

Holzfeuerungen

Hier werden die Absprachen mit dem Kunden eingetragen, wenn 
etwas repariert oder eine Sanierung abgemacht wird, damit das AfU 
informiert ist. 
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FEKO

Holzfeuerungen

Was bedeuten diese Symbole

Mit diesem Symbol kommt man zur Anlage

Diese Symbol ist wie ein Printscreen des Fensters, das offen ist

Mit diesem Symbol kann festgestellt werden, ob Messung gut ist
-> Validieren

Hier kann ein leerer Rapport mit Anlagedaten ausgedruckt 
werden

Mit diesem Symbol wird die Messung gespeichert

Mit diesem Symbol wir alles geschlossen ohne zu speichern
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FEKO

Holzfeuerungen

Wenn alles eingegeben wurde, muss die Messung mit 
speichern abgeschlossen werden.
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FEKO

Holzfeuerungen

Ist die Eingabe fehlerhaft, folgt dieser Hinweis.
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FEKO

Holzfeuerungen

Der Fehler wird rot markiert.
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FEKO

Holzfeuerungen

Wurde die Messung korrekt eingegeben, erscheint dieser Hinweis 

mit dem Vermerk : 
Um Änderungen zu sehen, müssen Sie eine Aktualisierung durchführen.
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FEKO

Holzfeuerungen

Wenn Sie beim vorherigen Fenster auf Schliessen gedrückt haben, 
erscheint wieder das Startfenster.

Wenn jetzt wieder auf SUCHEN geklickt wird, führt das System die 
Aktualisierung durch  

und der Status ist auf Abgeschlossen. Die Messung wurde 
übermittelt. 
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FEKO

Holzfeuerungen

Wird hier ein Fehler angezeigt, ist das Gültigkeitsdatum + 1 Tag als 
das Kontrolldatum einzufügen. 

Wird bei der Anlage etwas geändert, tritt dieser Fehler häufig auf
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Fragen zu FEKO

Holzfeuerungen

Wir haben ein offenes Ohr

Folgende Fragen wurden uns während der Präsentation gestellt


